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Porocilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Ob¢ina Dol pri Ljubljani

Evidencna oznaka: 2300-25/8870-25/130801

Naro¢nik: OBCINA DOL PRI LJUBLJANI
DOL PRI LJUBLJANI 18
1262 Dol pri Ljubljani

Narogilo: Narocilnica §t.: 35/2025, Narodilnica st. :35/2025, z dne 23.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strm8ek, mag.san.inz.
Skrbnik vzorca: Igor StrmSek, mag.san.inz.
Ljubljana, 18.12.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor StrmSek, mag.san.inz.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Evidencéna oznaka: 2300-25/8870-25/130801

Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Narocnik: OBCINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Vzorce odvzel: Igor Strm$ek, NLZOH OPKV
Podatki o vzorcih (vrsta, Stevilka, oznaka, mesto odvzema, €as odvzema):
Pitna voda

25/130801; Pitna voda - Pipa v to¢ilnem pultu RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v
tocilnem pultu RC; ¢as odvzema: 05.12.2025 10:25

25/130802; Pipa v pomivalnici bele posode RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v
pomivalnici bele posode RC; ¢as odvzema: 05.12.2025 10:50

Vzorce sprejel: Igor StrmSek
Krajin €as sprejema: Ljubljana, 05.12.2025 12:15

Opis vzoréenja za zapisnik
1. Ugotovitve

Dne 5.12.2025 smo opravili pregled vodovodnega sistema Korant. Ob pregledu smo preverjali higiensko - tehni€no
stanje objektov in naprav vodovodnega sistema ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrezja odvzeli 2 vzorca pithe vode (2 za redne mikrobioloSke laboratorijske preskuse).
Pregled smo opravili v suhem vremenu. V objektu rekreacijskega centra se izvaja filtriranje in dezinfekcija pitne vode
(UV presvetljevanje).

2. Ocena

Rezultati preizku$anih parametrov pri enem vzorcu presegajo mejne vrednosti dolocene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi
(Ur.l.RS, §t. 61/2023). Laboratorijski rezultati mikrobioloSkih preskusanj vzorcev pitne vode v objektu rekreacijskega
centra, na pipi v pomivalnici bele posode, kazejo prisotnost bakterij Clostridium perfringens v zelo nizkem Stevilu in na
nekoliko presezeno vrednost skupnega Stevila mikroorganizmov pri 36 st.C.

3. Mnenje in predlogi

Preveriti je potrebno delovanje filtrirne naprave in naprave za dezinfekcijo pitne vode (UV presvetljevanje), ki se hahaja
v objektu rekreacijskega centra.

Glede na majhno porabo vode in posledi€no zastajanje vode v objektu rekreacijskega centra, svetujemo Se ,da v
objektu izvedete temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave skozi vse preto¢ne pipe.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z doloCenimi kriteriji.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
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Evidencéna oznaka: 2300-25/8870-25/130801

Vzorec 25/130801; Pitna voda - Pipa v tocilnem pultu RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v tocilnem
pultu RC; éas odvzema: 05.12.2025 10:25

Terenske meritve

Temperatura vode 7.8 °C / /

Mikrobiolo$ki parametri

Stevilo kolonij pri 36 °C 75 CFU/mL 100 skladen
Stevilo kolonij pri 22 °C <10 CFU/mL / /

Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen

Vzorec 25/130802; Pipa v pomivalnici bele posode RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v pomivalnici
bele posode RC; ¢as odvzema: 05.12.2025 10:50

Terenske meritve

Temperatura vode 7.9 °C / /
Mikrobioloski parametri

Stevilo kolonij pri 36 °C 165 CFU/mL 100 ni skladen
Stevilo kolonij pri 22 °C <10 CFU/mL / /
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens ocenjeno 1 CFU/100 mL 0 ni skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, s§t. 61/2023, Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2300-25/8870-25/130801-T
Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z evidenéno oznako 4009-25/8870-25/130802-M
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

LP-014

Evidenc¢na oznaka: 2300-25/8870-25/130801-T

Porocilo o preskusaniju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Ob¢ina Dol pri Ljubljani Narocilnica $t.: 35/25
Vodja naloge: Igor StrmSek, mag.san.inz.
Naroénik: OBCINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Narocilo: Narodilnica st.: 35/2025, Narodilnica st. :35/2025, z dne 23.01.2025
Predmet vzoréenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorcenja: DN 243806, 05.12.2025
Podatki o vzorcih (vrsta, Stevilka, oznaka, mesto odvzema, ¢as odvzema):
Pitna voda

25/130801; Pitna voda - Pipa v togilnem pultu RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v

tocilnem pultu RC; ¢as odvzema: 05.12.2025 10:25

25/130802; Pipa v pomivalnici bele posode RC; Vodovodni sistem Korant, Pipa v

pomivalnici bele posode RC; ¢as odvzema: 05.12.2025 10:50
Metoda vzorcéenja:  SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porogcila: 18.12.2025
Datuminura: 05.12.202512:15

Odvzel: Igor StrmSek, NLZOH OPKV Sprejel: Igor StrmSek

Rezultati preskusanja

o R W

Vzorec 25/130801: Vodovodni sistem Korant, Pipa v to€ilnem pultu RC

Terenske meritve

Temperatura vode 7.8 °C SISTDIN 38404-4:2000,na  05.12.25
mestu odvzema 05.12.25

Vzorec 25/130802: Vodovodni sistem Korant, Pipa v pomivalnici bele posode RC

Terenske meritve

Temperatura vode 7.9 °C SIST DIN 38404-4:2000,na  05.12.25
mestu odvzema 05.12.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja naloge:
Igor StrmSek, mag.san.inz.

Elektronsko podpisal Igor Strm3ek, mag.san.inz. ob 18.12.2025 07:34

Rezultati se nanasajo na predmet vzorcenja. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ ittt

Evidencéna oznaka: 4009-25/8870-25/130802-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorci: Pitna voda

Stevilka vzorca: 25/130801; 25/130802

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Ob¢&ina Dol pri Ljubljani Naro€ilnica &t.: 35/25
Vodja naloge: Igor Strmsek, mag.san.inz.

Naroénik: OBCINA DOL PRI LJUBLJANI, DOL PRI LJUBLJANI 18, 1262 Dol pri Ljubljani
Naroéilo: Narogilnica §t.: 35/2025, Narocilnica st. :35/2025, z dne 23.01.2025

Mesto odvzema: Vodovodni sistem Korant, Pipa v pomivalnici bele posode RC

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 08.12.2025
Datuminura: 05.12.2025 10:50 Datuminura: 05.12.2025 12:31
Odvzel: Igor Strms$ek, NLZOH OPKV Sprejel: Vilma Rozman

Rezultati preskusanja

3 5 Clostridium
Stevilo kolonij pri 36 °C Stevilo kolonijpri22°C  Koliformne bakterije Escherichia coli perfringens
ISO 6222:1999, tehnika  1SO 6222:1999, tehnika
prelivanja, gojis¢e YEA  prelivanja, gojisce YEA 1SO 9308-1:2014 1ISO 9308-1:2014 ISO 14189:2013
LJ LJ LJ LJ LJ
CFU/mL CFU/mL CFU/100 mL CFU/100 mL CFU/100 mL
St. vzorca 05.12.-08.12.25 05.12.-08.12.25 05.12.-08.12.25 05.12.-08.12.25 05.12.-08.12.25
Lab.St.  Vzoréno mesto
25/130801 Pitna voda - Pipa v togilnem . Do
25126385 pultu RC 75 <10 ni najdeno ni najdeno
25/130802 Pipa v pomivalnici bele - - -
25126386 posode RC 165 <10 ni najdeno ni najdeno ocenjeno 1
"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.
Analitik: Odgovorna oseba:
Elizabeta Zagorc, san. inz. Elizabeta Zagorc, san. inz.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inz. ob 08.12.2025 10:52:15

Rezultati se nanadajo izklju¢no na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravljenem presku$anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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