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Letna poroéilo o spremljanju skladnosti pitne vode
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Lemo poroéilo a.spremljdsju skladnosti pitne vode
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Letno porotilo o spremljanju skladnosti pitne vode

1 UVOD

V letu 2021 smo v okviru hotranjega nadzora nadaljevali s preverjanjem in spremljanjem zdravstvene
ustreznosti pitne vode na sistemih za askrbo s pitno vodo, ki so v upravijanju Obgine Dol pri Ljubljani,

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.

Nadzorovali smo 6 sistemov za oskrbo s pitno vodo;

- Klopece Vrh,

- Krizevska vas,

- Podgora,

- Zagorica,

- Vinje - Zabja vas,

~ Korant.

Zakonska in strokovna podlaga za izvajanje notranjega nadzora je Pravilnik o pitnj vodi (Ur. 1. RS,
8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).

Spremljarije zdravstvene ustreznosti pitne vode iz sistemov za oskrbo's pitno vodo in stanja oskrbe
z vodo v Obéini Dol pri Ljubljani smo izvajali na podlagi narogilnice s$t. 70/2021 z dne 9. 3. 2021,
Nadzor smo izvajaii po izdelanem programu, ki ga je pripravil narognik na podlagi Pravilnika o pitni
vodi. ' '

V notranjem nadzoru smo glede na zahteve posameznega naroéila izvajali vzoréénje pitne vode in
terenske meritve (koncentracija prostega klora, temperatura vode in motnost), opravijali sanitarno -

higienske preglede vodovodov (zajetij, vodohranov, vodovodnih hapray in oZje okolice objektov) ter
izvajali preglede nekaterih kritiénih. obmodij vodovarstvenih pasov.

O ugotovitvah terenskih pregledov in o rezultatih laboratorijskih preskusanj odvzetih vzorcev pitiie
vode smo naroénika obvedgali sproti ter dajali navodila in- predioge v smislu zagotavljanja
zdravstvene ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno vodo. Navedene aktivnosti so potekale
v tesnem sodelovanju z naroénikom, upravijavcem vodovodnih sistemov ter odgovornimi osebami
za vzdrZevanje in nadzor posameznega vodovoda.

Preskusanja vzorcev pitne vode, ki so bila opravijena na podlagi Pravilnika o pitni vodi, je opravil
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki za opravljanje preskusanj pitne vode
izpolnjuje dologila 16. &lena Pravilnika o pitni vodi.

Pri pregledih na terenu so sodefovale odgovorne osebe za posamezni vodovedni sistem.

S strani NLZOH je terensko in drugo strakovno delo opravil igor Strmsek, mag. san. inZ..
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Létno-poroéile o spremljanju skladnosti pitne vode

Na vseh Sestih vodovodnih sistemih smo v letu 2021 skupno opravili 16 sanitarno - hlglensklh'
pregledov-in 3 ponovitve ter skupaj odvzeli;

- 46 vzorcev pitne vode za redne mikrobioloske preskuse,

-7 vzorcev pitne vode za ob&asne mikrobiologke preskuse ,

- 16 vzorcev pitne vode za ugotavljanje bakterij Clostridium perfringens,.

- 17 vzorcev pitne vode za redne fizikalno - kemijske preskuse (omrezje)

- % vzorecev pitne vode za trihalometane (omredje).

V nadaljevanju porodila podajamo opis spremljanja zdravstvene ustreznosti pithe vode na
posameznem vodovodu z oceno skladnosti vzorcev pitne vode in sploino oceno vamosti oskrbe s-
pitno vodo za leto 2021.

Podrobnejsa porocila z ugatovitvami, neskladnostmi in' priporogenimi ukrepi za odpravo le- teh so
bila naraéniku poslana sproti, po opravljenih pregledin.

Letno porogilo Obéina Dol pri Ljubljani NLZOH, enotaIjubljana 6



Letno porotilo o spremijanju skladnosti pitne vode

2 SPREMLJANJE ZRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE NA POSAMEZNEM

‘SISTEMU ZA OSKRBO S PITNO VODO

2.1 KLOPCE VRH
Opravili smo 3 terenske preglede in 1 ponovitev.

Ob pregledih smo skupaj odvzeli:

- 9 vzorcev pitne vode za redne mikrobiolo8ke preskuse (6iz omrezja, 3 iz vodnih objektov)

- 3 vzorca pitne vode za ugotavijanje prisotnosti bakterije Clostridium perfringens (3 iz omreZj ja),
- 2 vzorca pitne vode za ob&asne mikrobioloske preskuse (1 iz omrezja, 1 iz vodnih objektov),

- 4 yzorce pitne vode za redne fizikalno - kemijske preskus (3 iz omrezja, 1 iz vodnih objektov),
- 1 vzorec pitne vode za trihalometane (iz omrezja). '

SploSne ugotovitve ob pregledih

Na vodovodu je uvedena redna dezinfekcija (klonran;e) na vodohranu, Okolica vodooskrbovalnih
objektov je bila v éasu pregledov vedno urejena in vzdrzevana, v spomladanskem &asu in ob koncu'
leta je .bilo izvedeno tudi &is&enje in dezinfekcija vodne celice vodohrana ter spiranje celotnega
‘sistermna.

‘Na podlagi mikrobioloskih rezultatov odvzetih vzorcev pitne vode iz sistema v letu 2021 ugotavljamo,
da je pri§lo do enkratne neskiadnosti (koliformne bakterije) pri uporabniku zaradi hishega
vodovodnega omreZja. Po temeljitem izpiranju hidnega vedovodnega omreZja je bila skladnost
zagotovliena. Z uvedbo redne dezinfekcije — kloriranje, se je varnost vodooskibe povetala,
uporabnikom pa s tem distribuirana zdravstveno ustrezna pitna voda,

Zaradi uvedbe priprave vode je uvedena stalna kontrola doziranja dezinfekcijskega sredstva.

Pri terenskih pregledih vodovoda je sodeloval g. Ales Lavric.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskusanije: od 11 odvzetih vzorcev pitne vode, 1 vzorec ni bil skladen z
veljavno zakonodajo zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Bakterije Clostridium perfringens nismo
nasli,

Fizikalno - kemijsko preskuanje: Vsi odvzeti vzorci pitne vode za redne fizikalno kemijske
preskuse so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
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Letno porotila o spremljanju skladnosti pitne vode

Tabela 1: Prikaz skupnega Stevila odvzelili vzorcev za mikrobiolosko in fizikalno - kemijsko preskusanje

ter njihova skladnost za Klopce vrh

VODOVOD Redni | Obashi |~ i | Redni

KLOPCE VRH mpkrob.‘ n_‘ukrob.' perfringens fiz.- kem_-. THM
Preskusi | Preskusi " | preskusi

Qdvzeti vzorei iz omreZja ) 1 3 3 1

Skladni vzorei iz omredja 5 1 3 3 1

Neskladni vzorci iz omreZja 1 / / { /

1 Odvzeti vzorci iz vod. Objektov 3 1 / 1 /
Skladni vzorei iz vod. Objektov 3 1 ! 1 /
Neskladni vzorci iz vod. Objektov / / / / /
SKUPAJ ODVZETO ST. VZORCEV 9 2 3 4 1
SKUPAJ SKLADNI VZORCH 8 .2 3 4 1
SKUPAJ NESKLADNI VZORCI 1 / / ! /
Mnenje

Ocenjujemo, da je bila vodooskrba iz sistema Klopce Vrh v letu 2021 varna.
Letno poroéile Obéina Dol pri Ljubljani NLZOH, enola Ljubljana 8




Letno porogilo o spremljanju skladnosti pitne vode

2.2 VINJE - ZABJA VAS

Opravili smo 3 terenske preglede.

‘Ob pregledih smo skupaj odvzeli:

- 8 vzorcev pitne vode za redne mikrobioloske preskuse (8 iz omreZja),

- 3-vzorce: pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium perfringens (3 iz omreZja),
- 1 vzorec pitne vode za ob&asne mikrobiologke preskuse (1 iz omreZja),

- 3 vzorce za redne fizikalno — kemijske preskuse (iz omrezja),

- 1 vzorec pitne vode za trihalometane (iz omrezja).

Splodne ugotovitve ob pregledih

Na vodovodu se redno izvaja dezinfekcija (kloriranje) na vodohranu. Okolica vodooskrbovalnih
objektov je bila v dasu pregledov vedno urejena in vzdrzevana, v spomiadanskem &asu in ob koncu
leta je bilo izvedeno tudi ¢is€enje in dezinfekcija vodne celice vodohrana ter spiranje celotrega

sistema.

Na podlagi mikrobiotoskih rezultatov odvzetih vzorcev pitne vode iz sistera v letu 2021 ugotavijamo,
da je bila varnost vodooskrbe zagotovijena.

Upravijavec je v letu 2021 vodovod ustrezno vzdrzeval in izvajal preventivne: ukrepe,. da je

uporabnikom zagotovil varno vodo. [zvedena so bila gis¢enja vseh vodooskrbovalhih objektov v
skladu z-izdelanim planom ter spiranja vodovednega omreZja skozi urejene hidrante.

Zaradi uvedbe priprave vode je uvedena stalna kontrola doziranja dezinfekcijskega sredstva.

Pri terenskih pregledih vodovoda je sodeloval g. Ale$ Lavrid.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskusSanje: v letu 2021 so bili vsi vzorci glede merjenih parametrov skladni z
dolotili Pravilnika o pitni vodi.

Eizikalno —- kemiisko preskusanje: odvzeti vzorci pitne vode za redne fizikalno ~ ~ kemijske preskuse

80 bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Letno porogilo Ob&ina Dot pri I jubljani NLZOH, enota Ljubljana 9



Letno porotilo o spremljanjit skladnesti pitne vode:

Tabela 2: Prikaz skupnega Stevila odvzetih vzorcev za mikrobiolo$ka in fizikalno.— kemijska preskusanja

ter njihova skladnost za Vinje Zahja vas

Redni Obéasni . Redni
VODOVOD VINJE ZABJA VAS mikrob. | mikrob. | TS| g yom | Th
preskusi | preskusi |PEMGeNs preskusi
Odvzeti vzorci iz omrezja 8 1 3 3 1
Skiadni vzorei iz omreZja 8 1 3 3 1
Neskladni vzorci iz omreZja ¥ / / / /
Odvzeti vzorci iz vod. objektov / / / { /
Skladni vzorci iz vod. objekiov J / / / /
Neskladni vzorci iz vod. objektoy: / / / / /
SKUPAJ ODVZETO 8T. VZORCEV 8 1 3 3 1
SKUPAJ SKIL.ADNI VZORCI 8 1 3 3 1
SKUPAJ NESKLADNI VZORCI / / i ¥ /

Mnenje

Glede na rezultate presk“ué'anja in ugdtovitve v letu 2021 ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno
vodo iz sistema Vinje- Zabja vas, varna.
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Letne poroéile o spremljanju skladnosti pitne. vode:

2.3 KRIZEVSKA VAS
Opravili smo 3 terenske preglede in 1 ponovitev.

Ob pregledih smo skupaj odvzeli:

- 10 vzorcev pitne vode za redne mikrobicloske preskuse (4 iz omreZja in 8 iz vodnih objektov),
- 3 vzorca pitne vode za ugotavijanje prisotnosti bakterij Clostridium perfringens (3 iz omreZja),
- 1 vzorec pitne vode za obCasne mikrobioloske preskuse (iz vodnih.objektov)
- 3 vzorce za redne fizikalno - kemijske preskuse (iz omreZja),

- 1 vzorec pitne vode za trihalometane (iz omreZja).

Splogne ugotovitve ob pregledih

Na podiagi mikrobiclogkih. rezultatov odvzetih vzorcev pitne vode iz sistema v letu 2021 ugotavljamo,
da je priSlo dne 30.9.2021 do neskladnosti (kolifarmne bakterije) pri uporabniku in na vodohranu,
zaradi prenizke vrednosti kicra v vodovodnem sistemu. Predlagali smo zvisanje ravni klora na
samem mestu doziranja v vodovodni sistem. Predlagali smo $e, da v objekiu, kjer smo ugotovili
neskladnost, uporabnik ogisti pipe in izvede temeljito spiranje skozi vse pretocne pipe. Po temeljitem
izpiranju hiSnega vodovodnega omreZja je bila skladnost zagotovljena, kar smo preverili in potrdili s
ponovnim mikrobioloskim presku$anjem vzorcev pitne vode.

Z uvedbo redne dezinfekcije — kloriranje, se je varnost vodooskrbe povegala, uporabnikom pa s tem
distribuirana zdravstveno ustrezna pitha voda.

Upravijavec je v letu 2021 vodovod ustrezno vzdrzeval in jzvajal preventivne ukrepe, da je
uporabnikom zagotavil varno vodo. [zvedena so bila éi§cenja vseh vodooskrbovalnih objektov v
skladu z izdelanim planom ter spiranja vodovodnega omreZja skozi urejene hidrante.

Pri terenskih pregledih vodovoda je sodeloval g. Aieg Lavrig.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskuganje: od 11 odvzetih vzorcev pitne vode, 2 vzorca nista bila skladna z
veljavno zakonodajo zaradi prisotnosti koliformnih bakierij. Bakterije Clostridium perfringens nismo
nasli.

Fizikalho - kemijsko preskusanje: odvizeti vzorci pitne vode za redne fizikalno — kemijske preskuse
(na omrezju) so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. '

Tabela 3: Prikaz skupnega Stevila odvzetih vzorcev za mikrobiolodko in fizikaino - kemijsko preskusanje

ter njihova skladnost za Krizevsia vas

Letno porotilo Obgina Dol pri Lijubljani NLZOH, enota Ljubljana 11



Letno porotilo o spremljanju skladnosti pitne vode

. Rédni Obgasni |, e Redni
KRIZEVSKA VAS mikrob. | mikcob. | ZEECCHR | iz kem. | THM
T o praskusi preskusi |’ preskusi-

Odvzeti vzorci iz omreZja 4 / 3 3 1
Skladni vzorci iz omre2ja 3 4 3 3 1
Neskladni vzorci iz omrezja 1 /! / / !
Odvzeti vzorci iz vod. objektov 8 1. / ¥ /
Skladni vzorci iz vod. objektov 5 1 ! / /
Neskladni vzorci iz vod. objektov 1 / / / {
SKUPAJ ODVZETO ST. VZORCEV 10 1 3 3 1
SKUPAJ SKLADNI VZORCI 8 1 3 3 1
SKUPAJ NESKILLADNI VZORCI 2 / / / /

Mrnienje

Glede na rezultate preskuganja in ugotovitve v letu 2021 ocen

iz sistema Krizevska vas; varna.

jqjemo,.'da je bila oskrba s pitno vodo

Letno poroéile Obéina Dol pri Ljubljani
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Letno froroéile-o spremljanju skladnosti pitne vode

2.4 PODGORA

Opravili smo 3 terenske:preglede in 1 ponovitev,

Ob pregledih smo skupaj odvzeli:

- 9 vzorcev pitne vode za redne mikrobioloske preskuse (8 iz omreZja in 1 iz vadnega objekta),
- 3 vzorce pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterij Clostridium perfringens (3 iz omreZjay,
- 1 vzorec pitne vode za ob&asne mikrobioloske preskuse (1 iz omrezja) ' '

- 3 vzorce za redne fizikalno - kemijske preskuse (iz omrezja),

- 1 vzorec pitne vode za trihalometane (iz omreZja).

SploS$ne ugotovitve ob pregledih

Na vodovodu je uvedena redna dezinfekcija (kloriranje) na vodohranu. Okolica voddoskrbovalnih
objektov je bila v Casu pregledov vedno urejena in vzdrZzevana, v spomladanskem &asu in ob koncu
leta je bilo izvedeno tudi gisenje in dezinfekcija vodne - celice vodohrana ter spiranje celotnega
sistema.

Na podlagi mikrobioloskin rezuiltatov odvzetih vzorcev pitne vede iz sistema v letu 2021 ugotavijamo,
da je priSlo do enkratne neskladnosti (koliformne bakterije) pri uporabniku zaradi hisnega
vaddvodnega omrezZja, Po temeljitem izpiranju hisnega vodovodnega omreZja je bila skladnost
zagotovljena. Z uvedbo redne dezinfekcije — kloriranje, se je varnost vodooskrbe povedala,
uporabnikom pa s tem distribuirana zdravstveno ustrezna pitna voda.

Zaradi uvedbe priprave vode je uvedena stalna kontrola doziranja dezinfékcijskega sredstva.

Pri terenskih pregledih vodovoda je sodeloval g. Ales Lavrié.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskusSanje: od 10 odvzetih vzorcev pitne vode, 1 vzorec ni bil skladen z
veliavno zakonodajo zaradi prisotnosti koliformnih bakteri. Bakterije Clostridium perfringens nismo
nasli,

Fizikalno - kemijsko preskusanje: Vsi odvzeti vzorci pithe: vode za redne fizikaino kemijske
preskuse so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pithi vodi.

Letno porogilo Obéina Dot pri Ljubljani NLZOH, enota Ljubljana 13



Letro porotilo o sprémljanju skladnosti pithe vode

Tabela 4: Prikaz skupriega §tevila odvzetih vzorcev za mikrobiolosko in fizikaino - kemijsko preskusanje

ter njihova_ skiadnost za Podgoro

VODOVOD Redni | ObCasni | o crgum | REAN |
PODGORA mlkrob.l mlkrob._ perfringens fiz.- _ke_m.. THM
Preskusi Praskusi ' preskusi

Odvzeti vzorci iz omreZja 8 1 3 3 1
Skladni vzorci iz emreZja 7 1 3 3 1
Neskladni vzorci iz omreZja 1 / / / !
Odvzeti vzorci iz vod. Objektov 1 1A / ! /

| Skladni vzorci iz vod. Objekiov 1 / { / /
Neskladni vzorci iz vod. Objektov ! / / / /
SKUPAJ ODVZETO ST. VZORCEV 8 1 3 3 1
SKUPA.J SKLADNI VZORCI 8 1 3 3 1
SKUPAJ NESKLADNI VZORCI 1 ! / / /

Mnenje

Glede na rezultate preskusanja in ugotovitve v lety 2021 ocenjujemo, da je bila-oskrba s pitno

vodo iz sistema Podgora varna.
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Letno porotilo o spremljanju skladnosti pitne vode

2.5 ZAGORICA

Opravili smo 3 terenske preglede.

Ob pregledih smo skupaj odvzeli:

- 8 vzorcev pitne vode za redne mikrobioloske preskuse (5 iz omreZja in 3 iz vodnih objektov),

- 3'vzorce pitne vode za ugotavljanje prisotnosti bakterije Closiridium perfringens (2 iz omreZja in 1
iz vodnih objektov), ' _

- 1 vzorec pitne vode za ob&asne mikrobioloske preskuse (iz omreZja)

- 3 vzorce za redne fizikalno — kemijske preskuse (iz omrezja),

- 1 vzorec pitne vode za trihalometane (iz omreZja).

Splosne ugotovitve ob pregledih:

Uporabniki naselja Zagorica se oskrbujejo s pitho vodo iz vodovodnega sistema Klopce.vrh. Zaradi
spremenljivosti mikrobioloke kvalitete pitne vode iz zajetij Klopce Vrh je v Erpali$éa Klopece uvedena
priprava vode z dezinfekcijo (kloriranje). Voda v €rpali§éu Zagorica se klorira Ze dalj asa.

Na podlagi mikrobioloskih rezuitatov odvzetih vzorcev pitne vode iz sistema.v letu 2021 ugotavijamo,
da je bila varnost vodooskrbe zagotovljena.

Upravijavec je v letu 2021 vodovod ustrezno. vzdrZeval ‘in izvajal preventiviie ukrepe, da je

uporabnikom zagotovil vamo vode. Izvedena so bila &is¢enja vseh vodooskrbovalnih objektov v
‘skladu zizdefanim planom ter spiranja vodovodnega omreZja skozi urejene hidrante.

Pri-terenskih pregledit vodovoda je sodeloval g. Ale§ Lavri.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskusanje: v fetu 2021 so bili vsi vzorci glede merjenih parametrov skladni z
doloéili Pravilnika o pitni vodi.

Fizikalno — kemijsko preskuSanje: odvzeti vzorci pitne vode za redne fizikalno — Kemijske preskuse
(na omreZju) so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
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Letno porotilo-o spremljanju skiadnosti pitne vode

Tabela 5: Prikaz skupriega Stevila odvzetiil vzorcev za mikrobiolosko in fizikaino — kemijsko preskusanje

ter njihova skladnost za Zagorico

. Redni’ | Obdcasni e Redni _
yopovon mikrob, | mikrob. g;‘;;fﬁg;“rf; fiz- kem. | THM
Preskusi | Preskusi ' preskusi
QOdvzeti vzorci iz omreZja 5 1 3 3 1
‘Skiadni vzorei iz omrezja 5 1 3 3 1
Neskladni vzorci iz omreZja / / / / /
QOdvzeti vzorei iz vod. Objektov 3 / / / /
Skladni vzorci iz vod. Obigktov 3 / / / !
Neskladni vzorei iz vod. Objektov / / / / !
SKUPAJ ODVZETO ST. VZORCEV 8 1 3 3 1
SKUPAJ SKLADNI VZORCI 8 1 3 3 1
SKUPAJ NESKLADNI VZORCI / / / / /

Mnenje

Glede na rezultate preskusanj in ugotovitve v letu 2021 ocenjujemo, da je bila oskrba s pitno vodo
iz sistera Zagorica (ob distribuciji vode iz sistema Klopce Vrh) varna.
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Letno poroéila o spretiiljanju skiadnosti pitue vode

2.6 KORANT

Opravili smo 1 terenski-pregled.

Ob pregledu smo skupaj odvzeli:

- 2 vzorca pitne vode za redne mikrobiologke preskuse (1 iz omreZja in 1 iz vodnih objektov),
- 1 vzorec za ugotavljanje prisotnosti bakterije Clostridium perfringens (iz omrezja),

- 1 vzorec pitne vode za ob&asne mikrobioloske preskuse (iz omreZja),

- 1 vzorec za redna fizikalno — kemijski preskus (iz omrezja).

SploEne ugotovitve ob pregledu

V objektu je porebno poleg redne menjave filtrov in kontrole ustreznosti delovanja UV naprave,
izvajati tudi sistematiéno spiranje internega vodovodnega omreZja skozi vse pipe v objektu.
Objekt rekreacijskega centra (del vodovoda, kjer se apravija UV dezinfekcija pitne vode) uporablja
obCasno le nogometni kiub, zato menimo da v objektu prihaja do zastajanja vode. Poleg tega je
v objekiu veliko izlivk, ki se sploh ne uporabljajo. '

Glede na'to, da rekreacijski objekt obratuje ob&asno prediagamo, da vodo za prehranske namene:
prekuhavate. Pred ponovnim obratovanjem rekreacijskega centra se naj izvedejo nasledniji
preventivii ukrepi: &iSSenje vseh vodooskrbnih objektov vkijuéno z vodno celico vodohrana,
dezinfekcija in temeljito spiranje celotnega sistema, vkljuéno z internim omrezjem.

Za izvajanje preventivnih ukrepov in vzdrzevanje ter nadzor vodovoda je:skrbelo podjetje Ale.Lavric
S. p. in g. Jure Kuhar, ki sta tudi sodelovala pri terenskih pregledih vodovoda.

Rezultati preskusov vzorcev pitne vode

Mikrobiolosko preskusanje: Rezultati kazejo, da v letu 2021 od 3 odvzetih ‘vzorcev pithe vode,

1 vzorec ni bil skladen z dolo&ili Pravilnika o pitni vodi (na zajetju prisotne koliformne bakterije, E.
coli, presezeno Stevilo kolonij pri 37 °C in enkrat povig§ano Stevilo kolonij pri 22 °C).

Fizikalno — kemijsko presku$anie: odvzeti vzorec pitne vode za redne fizikalno ~ kemijske

preskuse (na omrezju) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.
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Letno porotilo o spremljanju skladnosti pitne vode

Tabela 6: Prikaz skupnega Stevila odvzetih vzorcev za mikrobiologko in fizikalno — kemijsko preskuganje

ter njihova skiadnost za Korarit

Redni Obd&asni T~ s Redni

VODOVOD KORANT mikrob. | mikiob, | CIOSHOUM | g yom,

préskusi préskusi perringens preskusi
Odvzeti vzorci iz omrezja 1 1 1 1
Skladni vzorci iz omreZja 1 1 1 1
Neskladni vzorci iz omreZja / N { !
Odvzeti vzorci iz vod. objektov 1 ! / /
Skladni vzorci iz vod. objektov / f / /
. Neskladni vzorci iz vod. objektov 4 I / !
SKUPAJ ODVZETO ST. VZORCEV 2 1 1 1
SKUPAJ SKLADNI VZORCI 1 1 1 1
SKUPAJ NESKILADN! VZORCI 1 ! / 4

Mnenje

Ocenjujemo, da je bila v letu 2021 vodooskrba iz sistema Korant (zaradi UV dezinfekcije pitne
vode v objekiu rekreacijskega centra) $e vedno varna. Ker rekreacijski objekt obratuje ab¢asno, je
potrebno vodo za prehranske namene e naprej prekuhavati.

Za zveCanje varnosti vodooskrbe predlagamo, da upo$tevate in izvajate vse nase ukrepe, ki smo

vam jih'med letom prediagali.
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Letno porotilo o spreijanju skladnosti pitne vode

3 ZAKLJUGEK

Zdravstveno ustreznost in varnost vodooskrbe smo.v letu 2021 na-vseh sistemih s katerimi upravija.
Obéina Dol pri Ljubliani, spremijali skladno z dologili Pravilnika o pitni vodi (Ur. |, RS, &t. 19/04, 35/04,
26/086, 92/06, 25/09; 74115, 51/17).

Na podlagi ugotovitev obi pregledih ter na podlagi rezuitatov fizikaino - kemijskih in mikrobiologkih
preskusanj vzorcev pitne vode ugotavljamo, da je bila pitna voda na 6 vodovodih: Zagorica,
Krizevska vas, Klopce Vrh, Vinje-Zabja vas, Podgora in Korant, veéinoma zdravstveno ustrezna in
Zato varna.

Za vedjo varnost vodooskrbe na vodovodu Korant, prediagamo dodatne preventivne ukrepe.

Na podlagi doloéil Praviinika o pitni vodi (Ur. L. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/08, 25/08, 74/15,
51/17) ugotavijamo, da je v primeru ugotovijenih neskladnosti, upravijavec z namenom varovanja
zdravja ljudi pred $kodljivimi uginki, zaradi kakrihega koli onesnazenja pitne vode ustrezno izvajal
ukrepe za zmanjSanje tveganja. Uporabnike je o neskladnostih pitne vode sproti obvesgal ter jim
posredoval navodila za izvajanje potrebnih preventivnih ukrepov.

Letno porotile Ob&ina Dol pri Ljubljani NLZOH, enota Ljubljana 19



